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1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

Esta norma se aplica a las luminarias y a los accesorios de iluminación que se utilizan en buques. Se aplica 
esencialmente a las luminarias destinadas a la iluminación. 
 
NOTA Botes, submarinos (excepto submarinos militares), motos acuáticas y equipos flotantes se consideran buques a los que se aplica esta norma. 
 
Esta norma también se aplica a los accesorios de iluminación asociados al sistema de cableado y a la aparamenta de 
instalación. 
 
Esta norma no aplica a las luminarias portátiles, luces (señales) de navegación, luces de búsqueda, luces de señalización 
diurna, luces de señales incluyendo los equipos de control y monitorización y otras luces para navegación en canales, 
muelles, etc. 
 
Para luces de navegación, véase la Norma EN 14744, para luces de búsqueda, véase la Norma ISO 17884, para 
lámparas de señalización diurna, véase la Norma ISO 25861. 
 
 
2 NORMAS PARA CONSULTA 

Las normas que a continuación se indican son indispensables para la aplicación de esta norma. Para las referencias con 
fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición de la norma (incluyendo 
cualquier modificación de ésta). 
 
IEC 60068-2-1 Ensayos ambientales. Parte 2-1: Ensayos. Ensayo A: Frío. 
 
IEC 60068-2-2 Ensayos ambientales. Parte 2-2: Ensayos. Ensayo B: Calor seco. 
 
IEC 60068-2-6 Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo Fc: Vibración (Sinuoidal). 
 
IEC 60068-2-27 Procedimiento de ensayos ambientales básicos. Parte 2: ensayos. Ensayo Ea y guía: choques. 
 
IEC 60068-2-52 Ensayos ambientales. parte 2: ensayos. ensayo kb: niebla salina, ensayo cíclico (solución de cloruro 
sódico). 
 
IEC 60068-2-78 Ensayos ambientales. Parte 2-78: Ensayos. Ensayo Cab: Calor húmedo, ensayo continuo. 
 
IEC 60079 (todas las partes) Atmósferas explosivas. 
 
IEC 60092-101 Instalaciones eléctricas en buques. Parte 101: Definiciones y requisitos generales. 
 
IEC 60092-201:1994 Instalaciones eléctricas en buques. Parte 201: Diseño del sistema. Generalidades. 
 
IEC 60092-352 Instalaciones eléctricas en buques. Parte 352: Elección e instalación de cables eléctricos. 
 
IEC 60155 Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores). 
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IEC 60238 Portalámparas con rosca Edison. 
 
IEC 60332-1-2:2004 Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica sometidos a condiciones de 
fuego. Parte 1-2: Ensayo de resistencia a la propagación vertical de la llama para un conductor individual aislado o 
cable. Procedimiento para llama premezclada de 1 kW. 
 
IEC 60400 Portalámparas para lámparas fluorescentes tubulares y portacebadores. 
 
IEC 60529 Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). 
 
IEC 60533 Instalaciones eléctricas y electrónicas en buques. Compatibilidad electromagnética. 
 
IEC 60598-1 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
 
IEC 60684-2 Tubos flexibles aislantes. Parte 2: Métodos de ensayo. 
 
IEC/TR 60721-4-6 Clasificación de las condiciones ambientales. Parte 4-6: Guía para la correlación y transformación 
de las clases ambientales de la Norma IEC 60721-3 a los ensayos ambientales de la Norma IEC 60068. Ambiente de 
buque. 
 
IEC 60695-2-11 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-11: Método de ensayo del hilo incandescente. 
Ensayo de inflamabilidad para productos terminados. 
 
IEC 60754-1 Ensayo de los gases desprendidos durante la combustión de materiales procedentes de los cables. Parte 1: 
Determinación de la cantidad de gases halógenos ácidos. 
 
IEC 60838-1 Portalámparas diversos. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 
 
IEC 60945 Sistemas y equipos de radiocomunicación y navegación marítima. Requisitos generales. Métodos de ensayo 
y resultados requeridos. 
 
IEC 61184 Portalámparas tipo bayoneta. 
 
IEC 61347-2-1 Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-1: Requisitos particulares para dispositivos arrancadores 
(excepto cebadores de efluvios). 
 
IEC 61995-1 Dispositivos de conexión para luminarias para usos doméstico y análogo. Parte 1: Requisitos generales. 
 
IEC 61995-2 Dispositivos de conexión para luminarias para usos doméstico y análogo. Parte 2: Hoja de norma para 
DCL. 
 
ISO 2409 Pinturas y barnices. Ensayo de corte por enrejado. 
 
ISO 3882 Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos no orgánicos. Revisión de los métodos de medición del 
espesor. 
 
ISO 4892-2 Plásticos. Métodos de exposición a fuentes luminosas de laboratorio. Parte 2: Fuentes de arco de xenón. 
 
ISO 4892-3 Plásticos. Métodos de exposición a fuentes luminosas de laboratorio. Parte 3: Lámparas UV fluorescentes. 
 
ISO 9001 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. 
 
ISO 17884 Embarcaciones y tecnología marina. Reflectores para embarcaciones de alta velocidad. 
 
ISO 25861 Embarcaciones y tecnología marina. Navegación. Lámparas de señalización diurnas. 
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Norma militar 02-713 Determinación del índice de toxicidad de los productos de combustión de pequeñas muestras de 
materiales. 
 
EN 12206-1 Pinturas y barnices. Recubrimientos para el aluminio, y sus aleaciones, empleado en arquitectura.  
Parte 1: Recubrimientos obtenidos con pinturas en polvo. 
 
EN 13032-1 Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y luminarias. Parte 1: 
Medición y formato de fichero. 
 
EN 13438 Pinturas y barnices. Recubrimientos orgánicos en polvo para productos de acero galvanizado o 
sherardizados, empleados en la construcción. 
 
EN 14744 Embarcaciones de navegación interior y embarcaciones de alta mar. Luz de navegación. 
 
IEC 624441) Prensaestopas para instalaciones eléctricas. 
 

                                                           
1) Pendiente de publicación. 


