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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma internacional establece los requisitos para realizar e informar sobre los resultados de la evaluación de un 

sistema de aire comprimido (de ahora en adelante denominada como una "evaluación") que tiene en cuenta todo el 

sistema, desde las entradas de energía hasta el trabajo realizado como resultado de estas entradas. 

 

Esta norma internacional considera que los sistemas de aire comprimido están constituidos por sistemas funcionales: 

 

– suministro, que incluye la transformación de una fuente de energía primaria en energía de aire comprimido; 

 

– transmisión, que incluye el movimiento de la energía de aire comprimido desde donde se genera hasta donde se 

utiliza; 

 

– demanda, que incluye todos los consumidores de aire comprimido, incluyendo las aplicaciones de usos finales de 

producción y varias formas de la pérdida de aire comprimido. 

 

Esta norma internacional establece los requisitos para: 
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– el análisis de los datos de la evaluación; 

 

– el informe y documentación de los resultados de la evaluación; y 

 

– la identificación de una estimación del ahorro de energía resultante del proceso de evaluación. 

 

Esta norma internacional identifica las funciones y responsabilidades de aquellos implicados en la actividad de 

evaluación. 

 

Esta norma internacional proporciona, en los anexos B, C, D, y E, información indicativa del tipo de datos a recogerse 

para facilitar una evaluación satisfactoria. La información proporcionada no es exhaustiva y por tanto no está destinada 

a restringir la inclusión de otros datos. La forma y presentación de la información facilitada en los anexos tampoco está 

destinada a restringir la manera de presentación del informe al cliente. 

 

 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la 

aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin 

fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier modificación de ésta). 

 

ISO 1217, Compresores volumétricos. Ensayos de aceptación. 

 

ISO 5598, Transmisiones hidráulicas y neumáticas. Vocabulario. 

 


