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ﬁﬂ!]_ Aplicaciones ferroviarias

Instalaciones fijas
Requisitos particulares para aparamenta de corriente alterna

Parte 3-3: Dispositivos de medida, control y proteccion de uso
especifico en sistemas de traccion de corriente alterna

Transformadores de tensién

Railway applications. Fixed installations. Particular requirements for a.c. switchgear. Part 3-3:
Measurement, control and protection devices for specific use in a.c. traction systems. Voltage transformers.

Applications ferroviaires. Installations fixes. Spécifications particulieres pour appareillage a courant
alternatif. Partie 3-3: Dispositifs de mesure, de commande et de protection pour usage spécifique dans les
systémes de traction a courant alternatif. Transformateurs de tension.

CORRESPONDENCIA Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN 50152-3-3:2016.

OBSERVACIONES Esta norma anulara y sustituirda a la Norma UNE-EN 50152-3-3:2002 antes de
2019-04-26.

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 203 Equipamiento
eléctrico y sistemas automaticos para la industria cuya Secretaria desempefia
SERCOBE.
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1 Objetoy campo de aplicacion
Esta Norma EN 50152-3-3 se aplica a los transformadores de tensién nuevos que:

— estén pensados para su uso en instalaciones fijas en interiores o exteriores en sistemas de traccion; y

— que funcionen a la tension y a la frecuencia de una linea en corriente alterna, como se especifica en la Norma
EN 50163.

NOTA 1 LaNorma EN 50163 especifica los sistemas de traccion en corriente alterna de 15 kV 16,7 Hz y de 25 kV 50 Hz.

NOTA 2 Dado que los carriles de los sistemas de traccion en corriente alterna suelen estar conectados a tierra y que se incluyen en el camino de la
corriente de retorno, todas las tensiones fase-tierra estan sujetas a los limites establecidos en la Norma EN 50163. Sin embargo, las
tensiones de conductor a conductor pueden ser més altas, como por ejemplo en sistemas con autotransformadores.

Los transformadores de tension se utilizan principalmente con:
— instrumentos de medicion;
— dispositivos de proteccion.

Esta Norma EN 50152-3-3 también se aplica a otros transformadores de tension, ademas de a los de tipo inductivo,
siempre que entre dentro de lo posible. Los requisitos de esta Norma EN 50152-3-3 tienen prioridad.

NOTA 3 Los transformadores de tension y de corriente combinados, asi como los transformadores capacitivos de tensién, no se suelen utilizar en

instalaciones fijas en sistemas de traccion.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuacion, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la
aplicacion de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edicion citada. Para las referencias sin
fecha se aplica la dltima edicion (incluyendo cualquier modificacidn de ésta).

EN 50124-1:2001, Aplicaciones ferroviarias. Coordinacion de aislamiento. Parte 1: Requisitos fundamentales.
Distancias en el aire y lineas de fuga para cualquier equipo eléctrico y electrdnico.

EN 50125-2:2002, Aplicaciones ferroviarias. Condiciones ambientales para el equipo. Parte 2: Instalaciones eléctricas
fijas.

EN 50152 (series), Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Requisitos particulares para aparamenta de corriente
alterna.

EN 50163:2004, Aplicaciones ferroviarias. Tensiones de alimentacion de las redes de traccion.
EN 61869-1:2009, Transformadores de medida. Parte 1: Requisitos generales. (IEC 61869-1:2007, mod.).

EN 61869-2:2012, Transformadores de medida. Parte 2: Requisitos adicionales para los transformadores de
intensidad. (IEC 61869-2:2012).
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