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UNE-EN 12566-1 
 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de 
hasta 50 habitantes equivalentes 
Parte 1: Fosas sépticas prefabricadas 

Small wastewater treatment systems for up to 50 PT. Part 1: Prefabricated septic tanks. 

Petites installations de traitement des eaux usées pour une population totale équivalente (PTE) 
jusqu’à 50 habitants. Partie 1: Fosses septiques préfabriquées. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 12566-1:2016. 
 
Esta norma anulará y sustituirá a las Normas UNE-EN 12566-1:2000 y 
UNE-EN 12566-1/A1:2004 antes de 2018-06-01. 
 

Las observaciones a este documento han de dirigirse a: 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta parte de la norma específica los requisitos para fosas sépticas prefabricadas y equipos auxiliares 
utilizados para el tratamiento parcial de las aguas residuales domésticas para una población de hasta 
50 habitantes equivalentes. Se especifican los tamaños de las tuberías, carga, estanquidad, marcado y 
control de calidad. 
 
Están excluidos los siguientes casos: 
 
1) fosas sépticas que reciben solamente aguas grises; 
 
2) fosas sépticas construidas in situ. 
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2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier 
modificación de ésta). 
 
EN 12566-3:2016, Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 
50 habitantes equivalentes. Parte 3: Plantas de depuración de aguas residuales domésticas prefabricadas 
y/o montadas en su destino. 
 
EN 16323, Glosario de términos técnicos de aguas residuales. 
 
EN 13501-1, Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de 
construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos 
de reacción al fuego. 
 
EN 13369, Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. 
 
EN ISO 14125, Compuestos plásticos reforzados con fibras. Determinación de las propiedades de flexión 
(ISO 14125). 
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