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Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de 
hasta 50 habitantes equivalentes 
Parte 3: Plantas de depuración de aguas residuales domésticas prefabricadas y/o 
montadas en su destino 

Small wastewater treatment systems for up to 50 PT. Part 3: Packaged and/or site assembled 
domestic wastewater treatment plants. 

Petites installations de traitement des eaux usées pour une population totale équivalente (PTE) 
jusqu’à 50 habitants. Partie 3: Stations d’épuration des eaux usées domestiques prêtes à l’emploi et/ou 
assemblées sur site. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 12566-3:2016. 
 
Esta norma anulará y sustituirá a la Norma UNE-EN 12566-3:2006+A2:2014 antes de 
2018-06-01. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma europea especifica los requisitos, métodos de ensayo, marcado y evaluación de la 
conformidad aplicables a las estaciones depuradoras de aguas residuales domésticas prefabricadas 
y/o montadas in-situ (incluyendo establecimientos hoteleros y edificios de oficinas)) utilizadas en 
poblaciones de hasta 50 habitantes. Las pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales de 
acuerdo con esta norma europea se utilizan para el tratamiento de aguas residuales domésticas. 
 
Esta norma cubre las estaciones fabricadas con hormigón, acero, PVC-U, polietileno (PE), polipropileno 
(PP), poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP-UP), polidiciclopentadieno (PDCPD), PVC y EPDM. 
 
Los métodos de ensayo especificados en esta norma europea establecen las prestaciones de la 
estación, necesarias para verificar su idoneidad para su uso final (véase 5.2). 
 
Esta norma europea se aplica a pequeñas estaciones de depuración de aguas residuales que se instalan 
enterradas en lugares no han de soportar cargas debidas a vehículos. 
 
Esta norma europea se aplica a estaciones en las que un solo fabricante ha montado todos sus 
componentes prefabricados en fábrica o in-situ y las ha ensayado completas. 
 
NOTA En algunos países, para cumplir los reglamentos nacionales, las estaciones de depuración de aguas residuales 

domésticas se completan con otros sistemas. 

 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier 
modificación de ésta). 
 
EN 206, Hormigón. Especificaciones, prestaciones, producción y conformidad. 
 
EN 580, Sistemas de canalización en materiales plásticos. Tubos de poli(cloruro de vinilo) no plastificado 
(PVC-U). Método de ensayo para la resistencia al diclorometano a una temperatura especificada (DCMT). 
 
EN 727, Sistemas de canalización y conducción en materiales plásticos. Tubos y accesorios 
termoplásticos. Determinación de la temperatura de reblandecimiento vicat (VST). 
 
EN 858-1, Sistemas separadores para líquidos ligeros (por ejemplo aceite y petróleo). Parte 1: Principios 
de diseño de producto, características y ensayo, marcado y control de calidad. 
 
EN 976-1:1997, Tanques enterrados de plásticos reforzados con fibra de vidrio (PRFV). Tanques 
cilíndricos horizontales para el almacenamiento sin presión de carburantes petrolíferos líquidos. Parte 1: 
Requisitos y métodos de ensayo para tanques de una sola pared. 
 
EN 978:1997, Tanques enterrados de plásticos reforzados con fibra de vidrio (PRFV). Determinación del 
factor alfa y del factor beta. 
 
EN 1905, Sistemas de canalización en materiales plásticos. Tubos, accesorios y material de poli(cloruro 
de vinilo) no plastificado (PVC-U). Método de evaluación del contenido en PVC basado en el contenido 
total en cloro. 
 
EN 10088-1, Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables. 
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EN 12311-2, Láminas flexibles para impermeabilización. Determinación de las propiedades de tracción. 
Parte 2: Láminas plásticas y de caucho para la impermeabilización de cubiertas. 
 
EN 13369, Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. 
 
EN 13501-1, Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de 
construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos 
de reacción al fuego. 
 
EN 14150, Barreras geosintéticas. Determinación de la permeabilidad a líquidos. 
 
EN 16323:2014, Glosario de términos técnicos de aguas residuales. 
 
EN ISO 178, Plásticos. Determinación de las propiedades de flexión (ISO 178). 
 
EN ISO 179 (todas las partes), Plásticos. Determinación de las propiedades frente al impacto Charpy 
(ISO 179, todas las partes). 
 
EN ISO 527 2, Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 2: Condiciones de ensayo de 
plásticos para moldeo y extrusión (ISO 527-2). 
 
EN ISO 899 2, Plásticos. Determinación del comportamiento en fluencia. Parte 2: Fluencia en flexión por 
el método de carga en tres puntos (ISO 899-2). 
 
EN ISO 1133-1:2011, Plásticos. Determinación del índice de fluidez de materiales termoplásticos, en 
masa (MFR) y en volumen (MVR). Parte 1: Método normalizado (ISO 1133-1). 
 
EN ISO 1133-2, Plásticos. Determinación del índice de fluidez de materiales termoplásticos, en masa 
(MFR) y en volumen (MVR). Parte 2: Método para los materiales sensibles al historial de tiempo-
temperatura y/o a la humedad (ISO 1133-2:2011). 
 
EN ISO 1183 (todas las partes), Plásticos. Métodos para determinar la densidad de plásticos no celulares 
(ISO 1183-1, todas las partes). 
 
EN ISO 2505:2005, Tubos de material termoplástico. Retracción longitudinal. Métodos de ensayo y 
parámetros (ISO 2505). 
 
EN ISO 2555, Plásticos. Resinas en estado líquido o en emulsión o dispersión. Determinación de la 
viscosidad aparente por el método de ensayo Brookfield (ISO 2555). 
 
EN ISO 9967, Tubos de materiales termoplásticos. Determinación del coeficiente de fluencia (ISO 9967). 
 
EN ISO 9969, Tubos de materiales termoplásticos. Determinación de la rigidez anular (ISO 9969). 
 
EN ISO 13229, Sistemas de canalización en materiales termoplásticos para aplicaciones sin presión. 
Tubos y accesorios de poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Determinación del índice de 
viscosidad y el cálculo del valor-K (ISO 13229). 
 
EN ISO 14125:1998, Compuestos plásticos reforzados con fibras. Determinación de las propiedades de 
flexión (ISO 14125). 
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