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UNE-EN 12566-7 
 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de 
hasta 50 habitantes equivalentes 
Parte 7: Unidades prefabricadas de tratamiento terciario 

Small wastewater treatment systems for up to 50 PT. Part 7: Prefabricated tertiary treatment units. 

Petites installations de traitement des eaux usées pour une population totale équivalente (PTE) 
jusqu’à 50 habitants. Partie 7: Unités préfabriquées de traitement tertiaire. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 12566-7:2016. 
 
Esta norma anulará y sustituirá a la Norma UNE-EN 12566-7:2013 antes de 2018-06-01. 
 

Las observaciones a este documento han de dirigirse a: 
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Depósito legal: M 15617:2017 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma europea especifica los requisitos, los métodos de ensayo, el marcado y la evaluación de 
conformidad para unidades de tratamiento terciario prefabricadas y/o ensambladas en su destino 
(véase la figura 1). 
 
La norma se aplica a unidades de tratamiento terciario que están disponibles en el mercado en forma 
de unidades completas utilizadas para el tratamiento terciario de aguas residuales domésticas, 
mediante procesos biológicos, físicos, químicos o eléctricos, proviniendo de: 
 
a) unidades de acuerdo con las Normas EN 12566-3 y EN 12566-6; 
 
b) instalaciones diseñadas y construidas de acuerdo con el Informe Técnico CEN/TR 12566-5. 
 
Las aguas residuales equivalentes ya sujetas a tratamiento secundario pueden provenir de sistemas 
existentes. 
 
Las unidades de tratamiento terciario prefabricadas y/o ensambladas en su destino de acuerdo a esta 
norma consisten en uno o más depósitos estancos sin infiltraciones directas al terreno, fabricados en 
hormigón, en acero revestido o resistente a la corrosión, policloruro de vinilo rígido (PVC-U), 
polietileno (PE), plásticos termoendurecibles reforzados con fibra de vidrio (GRP) basados en resina 
de poliéster (UP) (GPR-UP), polipropileno (PP), polidiciclopentadieno (PDCPD) y láminas flexibles 
(HDPE, PP, PVE y EPDM). 
 
Esta norma se aplica a unidades de tratamiento terciario para su uso en superficie (en el exterior del 
edificio) o enterrado en el suelo donde la unidad no esté sujeta a cargas provocadas por vehículos en la 
superficie. 
 
Esta norma no se aplica a sistemas de tratamiento terciario que formen parte de unidades objeto de las 
Normas EN 12566-3 y EN 12566-6. 
 
Esta norma no incluye los sistemas de reducción de microorganismos. 
 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier 
modificación de ésta). 
 
EN 12566-3:2016, Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 
50 habitantes equivalentes. Parte 3: Plantas de depuración de aguas residuales domésticas prefabricadas 
y/o montadas en su destino. 
 
CEN/TR 12566-5, Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 
50 habitantes equivalentes. Parte 5: Sistemas de filtración de efluentes pretratados. 
 
EN 12566-6:2016, Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 
habitantes equivalentes. Parte 6: Unidades de depuración prefabricadas para efluentes de fosas sépticas. 
 
EN 13501-1, Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de 
construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos 
de reacción al fuego. 
 
EN 16323:2014, Glosario de términos técnicos de aguas residuales. 
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