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Luz y alumbrado 
Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y luminarias 
Parte 2: Presentación de datos en lugares de trabajo en interior y en exterior 

Light and lighting. Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires. 
Part 2: Presentation of data for indoor and outdoor work places. 

Lumière et éclairage. Mesure et présentation des données photometriques des lampes et luminaires. 
Partie 2: Présentation des données utilisés dans les lieux de travail intérieurs et extérieurs. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 13032-2:2017. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 13032-2:2007. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma europea especifica los datos requeridos para lámparas y luminarias para la verificación de 
conformidad con los requisitos de la Norma EN 12464-1 y de la Norma EN 12464-2. También especi-
fica datos que son comúnmente usados para iluminar los puestos de trabajo en interior y en exterior. 
Cuando se proporcionan estos datos, deberían ser conformes a este documento. 
 
Un número creciente de luminarias, principalmente aquellas con LED, son luminarias con fuentes de 
luz no remplazables. Por lo tanto los datos ser deberían dar siempre para las luminarias. Para 
luminarias con lámparas remplazables, los datos de la lámpara también se deberían proporcionar. 
 
NOTA En documentos CENELEC (véase la Bibliografía) se pueden encontrar datos de producto, seguridad y características. 

 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
EN 12464-1, Iluminación. Iluminación de los lugares de trabajo. Parte 1: Lugares de trabajo en 
interiores. 
 
EN 12464-2, Iluminación. Iluminación de lugares de trabajo. Parte 2: Lugares de trabajo exteriores. 
 
EN 12665, Iluminación. Términos básicos y criterios para la especificación de los requisitos de 
alumbrado. 
 
EN 13201-3, Iluminación de carreteras. Parte 3: Cálculo de prestaciones. 
 
CIE 117, Discomfort glare in interior lighting. 
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