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UNE-EN 13771-2

Compresores y unidades de condensacion para refrigeracion
Ensayos de prestaciones y métodos de ensayo
Parte 2: Unidades de condensacion

Compressors and condensing units for refrigeration. Performance testing and test methods. Part 2:
Condensing units.

Compresseurs et unités de condensation pour la réfrigération. Essais de performance et méthodes
d'essais. Partie 2: Unités de condensation.

Esta norma es la version oficial, en espaiiol, de la Norma Europea EN 13771-2:2017.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 13771-2:2008.
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1 Objetoy campo de aplicacion

Esta norma europea se refiere, inicamente, a las unidades de condensacion para refrigeracion y
describe un ntimero seleccionado de métodos de ensayo de prestaciones. Estos métodos proporcionan
resultados, suficientemente precisos, para la determinaciéon de la potencia frigorifica, potencia
absorbida, caudal masico de refrigerante, y coeficiente de eficiencia energética.

Esta norma europea se refiere, Unicamente, a los ensayos de prestaciones realizados en las instala-
ciones del fabricante, o donde esté disponible la instrumentacién de ensayo, y la estabilidad de carga
con la precision requerida.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuacion, en su totalidad o en parte, son normas para consulta
indispensables para la aplicacién de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicién citada. Para las referencias sin fecha se aplica la udltima edicién (incluida cualquier
modificacion de esta).

EN 378-1, Sistemas de refrigeracién y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales.
Parte 1: Requisitos bdsicos, definiciones, clasificacidn y criterios de eleccion.

EN 378-2, Sistemas de refrigeracién y bombas de calor. Requisitos de seguridad y medioambientales.
Parte 2: Disefio, fabricacion, ensayos, marcado y documentacion.

ISO 817, Refrigerantes. Designacion y clasificacién de seguridad.
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