
Norma Española 

UNE-EN IEC 62933-2-1 
Febrero 2019 

 

Sistemas de almacenamiento de energía eléctrica 

Parte 2-1: Parámetros de unidades y métodos de 
ensayo 

Especificación general 

 

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico 
CTN 218 Sistemas de almacenamiento de energía 
eléctrica, cuya secretaría desempeña UNE.  
 
 
  

 

Asociación Española 
de Normalización 
Génova, 6 - 28004 Madrid 
915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN IEC 62933-2-1 



UNE-EN IEC 62933-2-1 
 
Sistemas de almacenamiento de energía eléctrica 
Parte 2-1: Parámetros de unidades y métodos de ensayo 
Especificación general 

Electrical energy storage (EES) systems. Part 2-1: Unit parameters and testing methods. General 
specification. 

Systèmes de stockage d'énergie électrique. Partie 2-1: Paramètres d'unité et méthodes d'essai. 
Spécification générale. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN IEC 62933-2-1:2018, 
que a su vez adopta la Norma Internacional IEC 62933-2-1:2017. 
 
 
 

Las observaciones a este documento han de dirigirse a: 
 

Asociación Española de Normalización 
Génova, 6 
28004 MADRID-España 
Tel.: 915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 
Depósito legal: M 4976:2019 
 

 UNE 2019 
Publicado por AENOR INTERNACIONAL S.A.U. bajo licencia de la Asociación Española de Normalización. 
Reproducción prohibida 

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN IEC 62933-2-1 

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE. 
Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.



EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN IEC 62933-2-1 

Índice 

Prólogo europeo ................................................................................................................................. 7 

Declaración ........................................................................................................................................... 7 

Prólogo ................................................................................................................................................... 9 

1 Objeto y campo de aplicación ..................................................................................... 11 

2 Normas para consulta ................................................................................................... 11 

3 Términos, definiciones, abreviaturas y símbolos ............................................... 11 
3.1 Términos y definiciones ............................................................................................... 11 
3.2 Abreviaturas ..................................................................................................................... 12 
3.3 Símbolos............................................................................................................................. 12 

4 Clasificación de los sistemas EES .............................................................................. 13 
4.1 Generalidades .................................................................................................................. 13 
4.2 Categorización de las aplicaciones de los sistemas EES ................................... 13 
4.3 Aplicaciones clase A ....................................................................................................... 14 
4.3.1 Regulación de frecuencia ............................................................................................. 14 
4.3.2 Reducción de fluctuaciones ........................................................................................ 14 
4.3.3 Regulación de tensión ................................................................................................... 14 
4.4 Clase B – Eliminación de puntas/ desplazamiento de puntas ........................ 14 
4.5 Clase C – Energía de respaldo ..................................................................................... 14 

5 Parámetros de la unidad .............................................................................................. 14 
5.1 Generalidades .................................................................................................................. 14 
5.1.1 Descripción general ....................................................................................................... 14 
5.1.2 Condiciones ambientales de referencia ................................................................. 15 
5.1.3 Condiciones de ensayo normalizadas ..................................................................... 16 
5.1.4 Arquitectura típica ......................................................................................................... 16 
5.2 Lista de parámetros de la unidad ............................................................................. 17 
5.2.1 Capacidad energética nominal .................................................................................. 17 
5.2.2 Características asignadas de potencia de entrada y de salida ....................... 17 
5.2.3 Eficiencia de carga-descarga ...................................................................................... 19 
5.2.4 Tiempo de vida en servicio esperado ..................................................................... 20 
5.2.5 Respuesta del sistema................................................................................................... 21 
5.2.6 Consumo de potencia auxiliar ................................................................................... 22 
5.2.7 Autodescarga del sistema EES ................................................................................... 22 
5.2.8 Rango de tensiones asignado ..................................................................................... 23 
5.2.9 Rango de frecuencias asignado ................................................................................. 23 

6 Métodos y procedimientos de ensayo ..................................................................... 23 
6.1 Generalidades .................................................................................................................. 23 
6.2 Ensayo de parámetros .................................................................................................. 24 
6.2.1 Ensayo de la capacidad energética real .................................................................. 24 
6.2.2 Ensayo de las características asignadas de potencia de entrada y 

salida ................................................................................................................................... 25 
6.2.3 Ensayo de eficiencia de carga-descarga ................................................................. 27 
6.2.4 Ensayo de tiempo de vida en servicio esperado.................................................. 27 
6.2.5 Ensayo de respuesta del sistema, tiempo de respuesta en escalón y 

velocidad de rampa ....................................................................................................... 28 
6.2.6 Ensayo de consumo de potencia auxiliar ............................................................... 31 
6.2.7 Ensayo de autodescarga del sistema EES ............................................................... 31 
6.2.8 Ensayo de rangos de tensión y frecuencia asignados ........................................ 32 



EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN IEC 62933-2-1 

6.3 Ensayo de funcionamiento .......................................................................................... 33 
6.3.1 Generalidades .................................................................................................................. 33 
6.3.2 Ensayos de funcionamiento para aplicaciones de clase A ............................... 34 
6.3.3 Ensayo de funcionamiento para aplicaciones de clase B ................................. 35 
6.3.4 Ensayo de funcionamiento para aplicaciones de clase C ................................. 35 
6.4 Ensayo de implementación del sistema ................................................................. 36 
6.4.1 Inspección visual ............................................................................................................ 36 
6.4.2 Continuidad y validez de los conductores ............................................................. 36 
6.4.3 Ensayo de puesta a tierra ............................................................................................ 36 
6.4.4 Ensayo de aislamiento .................................................................................................. 37 
6.4.5 Ensayo del dispositivo de protección y maniobra .............................................. 37 
6.4.6 Ensayo de equipos y funciones básicas .................................................................. 37 
6.4.7 Ensayo de compatibilidad con la conexión a red ................................................ 38 
6.4.8 Ensayo de energía disponible .................................................................................... 39 
6.4.9 Ensayo de inmunidad CEM .......................................................................................... 39 

Anexo A (Informativo) Ciclo de servicio para ensayo de eficiencia ......................... 40 
A.1 Generalidades .................................................................................................................. 40 
A.2 Ciclo de servicio para aplicación de clase A .......................................................... 40 
A.2.1 Generalidades .................................................................................................................. 40 
A.2.2 Ciclo de servicio .............................................................................................................. 40 
A.3 Ciclos de servicio para aplicación de clase B ........................................................ 41 
A.3.1 Generalidades .................................................................................................................. 41 
A.3.2 Ciclo de servicio .............................................................................................................. 41 

Anexo B (Informativo) Ensayo de reducción de fluctuaciones .................................. 42 
B.1 Generalidades .................................................................................................................. 42 
B.2 Ensayo de reducción de fluctuaciones .................................................................... 42 

Anexo C (Informativo) Método de ensayo en oposición para el sistema EES ....... 44 
C.1 Ensayo en oposición sin interconexión a la red .................................................. 44 
C.2 Ensayo en oposición con interconexión de red ................................................... 45 

Bibliografía ........................................................................................................................................ 47 

Anexo ZA (Normativo) Otras normas internacionales citadas en esta 
norma con las referencias de las normas europeas 
correspondientes .......................................................................... 55 

 
 

Figura 1 – Ejemplo de clasificación de sistemas EES .......................................................... 13 

Figura 2 – Arquitectura típica del sistema EES ..................................................................... 16 

Figura 3 – Arquitectura opcional del sistema EES ............................................................... 17 

Figura 4 – Convención de signos de la potencia activa y la potencia reactiva ........... 19 

Figura 5 – Tiempo de respuesta en escalón y velocidad de rampa del sistema 
EES......................................................................................................................................................... 22 

Figura 6 – Puntos de ensayo típicos para la potencia aparente ..................................... 26 

Figura 7 – Ensayo de respuesta del sistema .......................................................................... 30 

Figura A.1 – Ciclo de servicio para aplicación de clase A .................................................. 40 

Figura A.2 – Ciclos de servicio para aplicación clase B ...................................................... 41 

Figura B.1 – Ensayo de estabilización de potencia .............................................................. 43 

Figura B.2 – Informe del ensayo de estabilización .............................................................. 43 

Figura C.1 – Configuración de ensayo en oposición (tipo módulo del EESS).............. 44 



EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN IEC 62933-2-1 

Figura C.2 – Configuración de ensayo en oposición (tipo convertidor 
c.a./c.c./c.a.) ....................................................................................................................................... 45 

Figura C.3 – Configuración de ensayo en oposición (tipo módulo del EESS).............. 46 
 
 

Tabla 1 – Ejemplo de clasificación de aplicaciones típicas, pero no 
excluyentes ........................................................................................................................................ 14 

Tabla 2 – Condiciones ambientales normales ....................................................................... 15 

Tabla 3 – Condiciones de ensayo normalizadas ................................................................... 16 

Tabla 4 – Formato de documento de eficiencia de carga-descarga ............................... 27 

Tabla 5 – Elementos de ensayo del funcionamiento ........................................................... 34 
 
 
 

1 Objeto y campo de aplicación 

Esta parte de la Norma IEC 62933 se centra en los parámetros de la unidad y en los métodos de ensayo 
de los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica, sistemas EES (Electrical Energy Systems). 
Están fuera del objeto y campo de aplicación de esta norma los dispositivos y las tecnologías de 
almacenamiento de energía. Este documento trata del funcionamiento del sistema EES, definiendo: 
 
– parámetros de la unidad; 
 
– métodos de ensayo. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
IEC 60364-6, Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 6: Verificación. 
 
IEC 61000-4-7, Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-7: Técnicas de ensayo y de medida. Guía 
general relativa a las medidas de armónicos e interarmónicos, así como a los aparatos de medida, 
aplicable a las redes de suministro y a los aparatos conectados a éstas. 
 
IEC 61400-21, Aerogeneradores. Parte 21: Medida y evaluación de las características de la calidad de 
suministro de los aerogeneradores conectados a la red. 
 
IEC TR 61850-90-7, Communication networks and systems for power utility automation. Part 90-7: 
Object models for power converters in distributed energy resources (DER) systems. 
 
IEC 61936-1, Instalaciones eléctricas de tensión nominal superior a 1 kV en corriente alterna. Parte 1: 
Reglas comunes. 
 
IEC 62933-1, Sistemas de almacenamiento de energía eléctrica. Parte 1: Terminología. 
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