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Sistemas de desagüe y alcantarillado en el exterior de los edificios 
Sistemas de bombeo 
Parte 3: Sistemas de vacío 

Drain and sewer systems outside buildings. Pumping systems. Part 3: Vacuum systems. 

Réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments. Systèmes de pompage. Partie 3: 
Systèmes sous vide. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 16932-3:2018. 
 
Esta norma junto con las Normas UNE-EN 16932-1:2019 y UNE-EN 16932-2:2019 anula y 
sustituye a las Normas UNE-EN 1091:1997 y UNE-EN 1671:1998. 
 

Las observaciones a este documento han de dirigirse a: 
 

Asociación Española de Normalización 
Génova, 6 
28004 MADRID-España 
Tel.: 915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 
Depósito legal: M 12228:2019 
 

 UNE 2019 
Publicado por AENOR INTERNACIONAL S.A.U. bajo licencia de la Asociación Española de Normalización. 
Reproducción prohibida 

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 16932-3 

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE. 
Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.



EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 16932-3 

Índice 

Prólogo europeo ................................................................................................................................. 6 

1 Objeto y campo de aplicación ........................................................................................ 7 

2 Normas para consulta ...................................................................................................... 7 

3 Términos y definiciones .................................................................................................. 7 

4 Símbolos y unidades ......................................................................................................... 9 

5 Generalidades .................................................................................................................. 10 

6 Planificación de los sistemas de alcantarillado de vacío ................................. 10 
6.1 Bases del diseño .............................................................................................................. 10 
6.2 Emplazamiento de las cámaras de recolección ................................................... 11 
6.3 Recorrido y perfil de las tuberías de vacío. ........................................................... 11 
6.4 Diseño hidro neumático del sistema ....................................................................... 14 
6.5 Diseño de la estación de vacío ................................................................................... 16 
6.5.1 Generalidades .................................................................................................................. 16 
6.5.2 Dimensionado del recipiente de vacío para actividades de limpieza ......... 19 
6.6 Consumo de energía ...................................................................................................... 21 

7 Cámaras de recolección en sistemas de alcantarillado de vacío ................... 22 
7.1 Generalidades .................................................................................................................. 22 
7.2 Cámaras de recolección................................................................................................ 22 
7.3 Unidades de válvula de interfaz ................................................................................ 25 
7.4 Seguridad contra explosión ........................................................................................ 25 
7.5 Vida de membranas y juntas ...................................................................................... 25 

8 Tuberías de vacío ........................................................................................................... 25 
8.1 Conexiones de los desagües de vacío ...................................................................... 25 
8.2 Conexión de ramales ..................................................................................................... 26 
8.3 Medios de aislamiento .................................................................................................. 27 

9 Diseño detallado de estaciones de vacío ................................................................ 28 
9.1 Selección del tipo de estación de bombeo al vacío ............................................. 28 
9.2 Recipiente de vacío ........................................................................................................ 28 
9.3 Equipo de reenvío .......................................................................................................... 28 
9.4 Válvulas de no retorno ................................................................................................. 29 
9.5 Bombas de vacío ............................................................................................................. 29 

10 Controles, equipos eléctrico e instrumentación ................................................. 30 
10.1 Controles de la cámara de recolección ................................................................... 30 
10.1.1 Sensor de nivel ................................................................................................................ 30 
10.1.2 Controlador de la válvula de interfaz ...................................................................... 31 
10.1.3 Seguimiento de la válvula de interfaz ..................................................................... 31 
10.2 Control de la estación de vacío .................................................................................. 31 
10.3 Seguridad contra explosión ........................................................................................ 32 

11 Instalación ......................................................................................................................... 32 

12 Ensayo y verificación ..................................................................................................... 32 
12.1 Cámaras de recolección................................................................................................ 32 
12.2 Unidades de válvula de interfaz ................................................................................ 33 
12.3 Tuberías de vacío ........................................................................................................... 33 
12.4 Ensayo de puesta en marcha ...................................................................................... 33 



EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 16932-3 

13 Funcionamiento y mantenimiento ........................................................................... 33 
13.1 Generalidades .................................................................................................................. 33 
13.2 Mantenimiento ................................................................................................................ 34 
13.3 Manual de mantenimiento y funcionamiento ...................................................... 34 
13.4 Consumo de energía ...................................................................................................... 35 

Anexo A (Informativo)  Ejemplo de un modelo de dimensionamiento ....................... 36 

Anexo B (Normativo)  Ensayo de un sistema de alcantarillado de vacío .................... 38 
B.1 Ensayo de la unidad de válvula de interfaz ........................................................... 38 
B.1.1 Requisitos de ensayo ..................................................................................................... 38 
B.1.2 Comprobaciones preliminares .................................................................................. 38 
B.1.3 Ensayo de resistencia .................................................................................................... 39 
B.1.3.1 Descripción del banco de ensayos ............................................................................ 39 
B.1.3.2 Procedimiento de ensayo ............................................................................................ 39 
B.1.4 Ensayo de resistencia la bloqueo .............................................................................. 39 
B.1.5 Ensayo de sumergimiento ........................................................................................... 40 
B.2 Ensayo de las tuberías .................................................................................................. 40 
B.2.1 Calibración del equipo de ensayo ............................................................................. 40 
B.2.2 Generalidades .................................................................................................................. 40 
B.2.3 Ensayos provisionales .................................................................................................. 40 
B.2.4 Ensayo final....................................................................................................................... 41 
B.3 Ensayo de pérdida de las cámaras de recolección.............................................. 41 
B.4 Ensayos de puesta en marcha .................................................................................... 41 
B.4.1 Generalidades .................................................................................................................. 41 
B.4.2 Ruido ................................................................................................................................... 41 
B.4.3 Vacío mínimo y tiempo de recuperación del vacío ............................................ 41 
B.4.4 Relación aire/agua ......................................................................................................... 41 
B.4.5 Funcionamiento de los controles de la estación de vacío ................................ 42 
B.4.6 Tiempos de reemplazo ................................................................................................. 42 

Bibliografía ........................................................................................................................................ 43 
 
 
 
 

1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma europea especifica los requisitos para el diseño, construcción y ensayos de aceptación de 
sistemas de bombeo de aguas residuales en sistemas de desagüe y alcantarillado en el exterior de 
edificios que van a servir. Se incluyen los sistemas de bombeo en sistemas de desagüe y alcantarillado 
que funcionan esencialmente por gravedad, así como los sistemas que utilizan o bien presión positiva 
o vacío parcial. 
 
Este documento es aplicable a los sistemas de vacío. 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
EN 476, Requisitos generales para componentes empleados en sumideros y alcantarillados. 
 
EN 16323:2014, Glosario de términos técnicos de aguas residuales. 
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EN 16932-1:2018, Sistemas de desagüe y alcantarillado en el exterior de los edificios. Sistemas de 
bombeo. Parte 1: Requisitos generales. 
 
EN 16932-2:2018, Sistemas de desagüe y alcantarillado en el exterior de los edificios. Sistemas de 
bombeo. Parte 2: Sistemas de presión positiva. 
 
EN 16933-2, Sistemas de desagüe y alcantarillado en el exterior de los edificios. Diseño. Parte 2: Diseño 
hidráulico. 
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