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Transformadores de medida
Parte 11: Requisitos adicionales para los transformadores de tension pasivos de
baja potencia

Instrument transformers. Part 11: Additional requirements for low-power passive voltage
transformers.

Transformateurs de mesure. Partie 11: Exigences supplémentaires pour les transformateurs de tension
passifs de faible puissance.

Esta norma es la version oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN IEC 61869-11:2018,
que a su vez adopta la Norma Internacional IEC 61869-11:2017.

Esta version corregida de la Norma UNE-EN IEC 61869-11:2019 incorpora las siguientes correcciones:
Modificaciones en la tabla del prélogo que incluye las normas de la serie.

El término "carga” se ha sustituido por "carga de precisién" donde procedia.

Correccién de la féormula del apartado 3.1.621.

Otras correcciones editoriales.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Esta parte de la Norma IEC 61869 es una norma de producto y da cobertura Unicamente a los
requisitos adicionales para transformadores de tensién pasivos de baja potencia, TTBP pasivos (en
inglés passive LPVT, Low-Power passive Voltage Transformers). La norma de producto para los
transformadores de tension pasivos de baja potencia se compone de la Norma IEC 61869-1 junto con
la Norma IEC 61869-6 y con el presente documento con los requisitos especificos.

Este documento se aplica a transformadores de tension pasivos de baja potencia de nueva fabricacién
con salida analdgica, de frecuencias asignadas desde 15 Hz hasta 100 Hz para empleo con
instrumentos de medida eléctrica o dispositivos de proteccion eléctrica.

Este documento cubre los transformadores de tensién pasivos de baja potencia utilizados para medida
0 para proteccion, asi como los transformadores de tensidon pasivos de baja potencia utilizados
simultdneamente para medida y proteccion.

Los transformadores de tension pasivos de baja potencia tienen solamente salida analdgica (refiérase
a la futura Norma IEC 61869-71 para salida digital o para tecnologias que utilicen cualquier tipo de
componentes electronicos activos). Tales transformadores de tensidn pasivos de baja potencia pueden
incluir el cable de sefial secundaria (cable de transmision), La tensidn secundaria del transformador de
tensidon pasivo de baja potencia es proporcional a la tensidén primaria. Las senales de salida de
derivada no estan dentro del campo de aplicacion de este documento.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicién citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima edicién (incluida cualquier
modificacién de esta).

Es de aplicacidn el capitulo 2 de la Norma IEC 61869-6:2016 con las siguientes adiciones:

IEC 61869-6:2016, Transformadores de medida. Parte 6: Requisitos generales adicionales para los
transformadores de medida de baja potencia.

1) En preparacidn.
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