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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta norma específica los métodos de ensayo para evaluar la durabilidad, fiabilidad, seguridad y el 
rendimiento térmico de captadores solares térmicos. Los métodos son aplicables para ensayos en 
laboratorio y en exteriores. 
 
Esta norma es aplicable a todos los tipos de captadores solares térmicos, captadores solares para 
calentamiento de aire, captadores solares híbridos para producción conjunta de calor y electricidad, 
así como, captadores solares que usen fuentes de potencia externas para la operación normal y/o para 
fines de seguridad. El documento no abarca aspectos de seguridad eléctrica o propiedades específicas 
directamente relacionadas con la generación de electricidad. 
 
Esta norma no es aplicable a aquellos captadores en los cuales la unidad de almacenamiento térmico 
es una parte integral del captador hasta el punto de que el proceso de captación no puede separarse 
del proceso de almacenamiento con el propósito de realizar medidas de estos dos procesos. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
ISO 9060, Solar energy. Specification and classification of instruments for measuring hemispherical solar 
and direct solar radiation. 
 
ISO 9488, Solar energy. Vocabulary. 
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