
Norma Española 

UNE-EN 12817 
Marzo 2020 

 

Equipos y accesorios para GLP 

Inspección y recalificación de los depósitos a presión 
para GLP de capacidad inferior o igual a 13 m3 

 

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico 
CTN 62 Bienes de equipo industriales y equipos a 
presión, cuya secretaría desempeña BEQUINOR.  
 
 
  

 

Asociación Española 
de Normalización 
Génova, 6 - 28004 Madrid 
915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 12817 



UNE-EN 12817 
 
Equipos y accesorios para GLP 
Inspección y recalificación de los depósitos a presión para GLP de capacidad 
inferior o igual a 13 m3 

LPG Equipment and accessories. Inspection and requalification of LPG pressure vessels up to and 
including 13 m3. 

Équipements et accessoires GPL. Inspection et requalification des réservoirs de capacité inférieure ou 
égale à 13 m3 pour gaz de pétrole liquéfiés (GPL). 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 12817:2019. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 12817:2010. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica los requisitos para: 
 
a) la inspección rutinaria, la inspección periódica y la recalificación de depósitos a presión fijos de 

GLP de una capacidad entre 150 l y 13 m3 inclusive, y los accesorios asociados; 
 
b) el marcado de depósitos a presión y/o la conservación de registros, según sea necesario, al final 

de la inspección rutinaria, de la inspección periódica y de la recalificación. 
 
Este documento excluye el almacenamiento refrigerado. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
EN 1330-9, Ensayos no destructivos. Terminología. Parte 9: Términos utilizados en ensayos de emisión 
acústica. 
 
EN 13477-1, Ensayos no destructivos. Emisión acústica. Caracterización del equipo. Parte 1: Descripción 
del equipo. 
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EN 13477-2, Ensayos no destructivos. Emisión acústica. Caracterización del equipo. Parte 2: Verificación 
de las características de funcionamiento. 
 
EN 13554, Ensayos no destructivos. Emisión acústica. Principios generales. 
 
EN 14129, Equipos y accesorios para GLP. Válvulas de alivio de presión para recipientes a presión de GLP. 
 
EN 14584, Ensayos no destructivos. Emisión acústica. Verificación de equipos metálicos a presión 
durante ensayos de prueba. 
 
EN 16631, Equipos y accesorios para GLP. Válvulas de alivio de presión para recipientes a presión de GLP. 
Requisitos de reacondicionamiento. 
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