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Sistemas electrónicos para viviendas y edificios (HBES) y sistemas de 
automatización y control de edificios (BACS) 
Parte 5-3: Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM) para HBES/BACS 
utilizados en entornos industriales 

Home and building electronic systems (HBES) and building automation and control systems (BACS). 
Part 5-3: EMC requirements for HBES/BACS used in industrial environments. 

Systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les bâtiments (HBES) et systèmes de gestion 
technique du bâtiment (SGTB). Partie 5-3: Exigences CEM relatives aux HBES/SGTB destinés à être 
utilisés en environnement industriel. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN IEC 63044-5-3:2019, 
que a su vez adopta la Norma Internacional IEC 63044-5-3:2017. 
 
Esta norma anulará y sustituirá a la Norma UNE-EN 50491-5-3:2010 antes de 2026-11-02. 
 

Las observaciones a este documento han de dirigirse a: 
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Génova, 6 
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Tel.: 915 294 900 
info@une.org 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Es de aplicación el capítulo 1 de la Norma IEC 63044-5-1:2017 con la siguiente modificación: 
 
Se sustituye el cuarto párrafo por lo siguiente: 
 
Este documento especifica los requisitos de CEM para HBES/BACS destinados a instalarse en entornos 
industriales, de acuerdo con la definición de la Norma IEC 61000-6-2. 
 
NOTA Los entornos industriales cubren los espacios de oficina que pueden estar presentes en instalaciones industriales. 

 
Los sistemas de automatización industrial están fuera del objeto y campo de aplicación. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
IEC 61000-4-4, Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-4: Técnicas de ensayo y de medida. 
Ensayos de inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos en ráfagas. 
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IEC 61000-4-5, Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-5: Técnicas de ensayo y de medida. 
Ensayos de inmunidad a las ondas de choque. 
 
IEC 61000-4-6, Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4-6: Técnicas de ensayo y de medida. 
Inmunidad a las perturbaciones conducidas, inducidas por los campos de radiofrecuencia. 
 
IEC 61000-6-2, Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-2: Normas genéricas. Inmunidad en 
entornos industriales. 
 
IEC 61000-6-4, Compatibilidad Electromagnética (CEM). Parte 6-4: Normas genéricas. Norma de emisión 
en entornos industriales. 
 
IEC 63044-5-1, Sistemas electrónicos para viviendas y edificios (HBES) y sistemas de automatización y 
control de edificios (BACS). Parte 5-1: Requisitos de compatibilidad electromagnética (CEM), condiciones 
y montaje de ensayos. 
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