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1 Objeto y campo de aplicación 

Como complemento a los requisitos generales dados en la Norma IEC 60077-2, esta parte de la Norma 
IEC 60077 proporciona las reglas para los interruptores automáticos cuyos contactos principales están 
conectados a los circuitos de potencia en corriente continua y/o circuitos auxiliares. La tensión 
nominal de estos circuitos no excede de 3 000 V en corriente continua de acuerdo con la Norma 
IEC 60850. 
 
Esta parte de la Norma IEC 60077, junto con la Norma IEC 60077-2, establece específicamente 
 
a) las características de los interruptores automáticos;  
 
b) las condiciones de servicio que satisfacen los interruptores automáticos con respecto a 
 
 – el funcionamiento y el comportamiento en servicio normal, 
 
 – el funcionamiento y el comportamiento en caso de cortocircuito, 
 
 – las propiedades dieléctricas; 
 
c) los ensayos destinados a verificar la conformidad de los componentes con las características en 

las condiciones de servicio y los métodos a adoptar para estos ensayos; 
 
d) la información a marcar en, o a proporcionar con, el interruptor automático. 
 
NOTA 1 Los interruptores automáticos que se tratan en esta norma pueden estar provistos de dispositivos para la apertura 

automática en condiciones predeterminadas distintas a las de sobreintensidad, por ejemplo, tensión insuficiente o 
inversión de la dirección del flujo de potencia. Esta norma no trata de la verificación del funcionamiento en tales 
condiciones predeterminadas. 

 
NOTA 2 La incorporación de componentes o subconjuntos electrónicos a los componentes electrotécnicos es ahora una 

práctica común. 

 Aunque esta norma no se aplica a los equipos electrónicos, la presencia de componentes electrónicos no es un 
motivo suficiente para excluir dichos componentes electrotécnicos del campo de aplicación. 

 Los subconjuntos electrónicos incluidos en los interruptores automáticos satisfacen la norma aplicable a la 
electrónica (IEC 60571). 

 
NOTA 3 Algunas de estas reglas, tras acuerdo entre el usuario y el fabricante, se utilizan para los componentes 

electrotécnicos instalados en vehículos distintos al material rodante ferroviario tales como locomotoras de minas, 
trolebuses, etc. En este caso, se pueden necesitar requisitos particulares adicionales. 

 
Esta norma no cubre: 
 
e) la conexión múltiple de componentes electrotécnicos para conseguir una función particular; 
 
f) los interruptores automáticos industriales que satisfacen la Norma IEC 60947-2; 
 
g) los interruptores automáticos en corriente continua para instalaciones fijas que satisfacen la 

Norma IEC 61992-2. 
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Para los puntos f) y g), con objeto de asegurar un funcionamiento satisfactorio, esta norma se utiliza 
para especificar únicamente los requisitos particulares relativos al material rodante. En dichos casos, 
un documento indica los requisitos adicionales que satisfacen los interruptores automáticos 
industriales o para instalaciones fijas, por ejemplo: 
 
– para adaptarse (por ejemplo, para la tensión de mando, condiciones ambientales, etc.); 
 
– o para instalarse y utilizarse de forma que no tengan que soportar condiciones de material rodante 

específicas; 
 
– o para ensayarse adicionalmente para probar que estos componentes pueden soportar 

satisfactoriamente las condiciones de material rodante. 
 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
IEC 60077-1:2017, Aplicaciones ferroviarias. Equipos eléctricos para el material rodante. Parte 1: 
Condiciones generales de servicio y reglas generales. 
 
IEC 60077-2:2017; Aplicaciones ferroviarias. Equipos eléctricos para el material rodante. Parte 2: 
Componentes electrotécnicos. Reglas generales. 
 
IEC 60529, Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). 
 
IEC 61373, Aplicaciones ferroviarias. Material rodante. Ensayos de choque y vibración. 
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