
Norma Española 

UNE-EN 16475-6 
Junio 2021 

 

Chimeneas 

Accesorios 

Parte 6: Componentes de acceso 

Requisitos y métodos de ensayo 

 

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico 
CTN 123 Chimeneas, cuya secretaría desempeña 
AFECH.  
 
 
  

 

Asociación Española 
de Normalización 
Génova, 6 - 28004 Madrid 
915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 16475-6 



UNE-EN 16475-6 
 
Chimeneas 
Accesorios 
Parte 6: Componentes de acceso 
Requisitos y métodos de ensayo 

Chimneys. Accessories. Part 6: Access components. Requirements and test methods. 

Conduits de cheminée. Accessoires. Partie 6: Éléments d'accès. Exigences et méthodes d'essai. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 16475-6:2020. 
 
 

Las observaciones a este documento han de dirigirse a: 
 

Asociación Española de Normalización 
Génova, 6 
28004 MADRID-España 
Tel.: 915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 
 
 
© UNE 2021 
Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE. 
Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE. 

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 16475-6 



EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 16475-6 

Índice 

Prólogo europeo ................................................................................................................................. 6 

0 Introducción ........................................................................................................................ 7 

1 Objeto y campo de aplicación ........................................................................................ 7 

2 Normas para consulta ...................................................................................................... 7 

3 Términos y definiciones .................................................................................................. 8 

4 Características del producto ......................................................................................... 8 
4.1 Generalidades ..................................................................................................................... 8 
4.2 Resistencia mecánica y estabilidad ............................................................................ 8 
4.2.1 Libertad de movimiento de la puerta......................................................................... 8 
4.2.2 Resistencia al impacto de la puerta ............................................................................ 9 
4.2.3 Seguridad de la puerta interior .................................................................................... 9 
4.3 Rendimiento térmico ....................................................................................................... 9 
4.3.1 Reacción al fuego ............................................................................................................... 9 
4.3.2 Resistencia al fuego (del interior al exterior) ......................................................... 9 
4.4 Higiene, salud y medioambiente ............................................................................... 10 
4.4.1 Estanquidad al gas ......................................................................................................... 10 
4.4.2 Resistencia a la condensado ....................................................................................... 10 
4.4.3 Resistencia a la corrosión ............................................................................................ 10 
4.4.4 Sustancias peligrosas .................................................................................................... 10 
4.5 Resistencia térmica ....................................................................................................... 10 
4.6 Materiales .......................................................................................................................... 11 
4.6.1 Componentes de acceso en contacto con productos de combustión ........... 11 
4.6.2 Información adicional sobre otros materiales de construcción ................... 11 
4.6.3 Resistencia al hielo/deshielo ..................................................................................... 11 
4.7 Requisitos de funcionamiento ................................................................................... 11 
4.7.1 Manipulación ................................................................................................................... 11 
4.7.2 Ángulo de apertura ........................................................................................................ 11 
4.7.3 Mecanismo de cierre ..................................................................................................... 11 
4.7.4 Espacio para información adicional ........................................................................ 12 

5 Ensayos, evaluación y métodos de muestreo ....................................................... 12 
5.1 Declaración de ensayo de tipo del fabricante ...................................................... 12 
5.2 Resistencia mecánica y estabilidad ......................................................................... 12 
5.2.1 Ensayo de libertad de movimiento .......................................................................... 12 
5.2.2 Ensayo de impacto por oscilación pendular ......................................................... 13 
5.3 Ensayos de rendimiento térmico .............................................................................. 15 
5.3.1 Generalidades .................................................................................................................. 15 
5.3.2 Conjunto de ensayo ........................................................................................................ 15 
5.3.3 Procedimiento de ensayo ............................................................................................ 17 
5.4 Estanquidad al gas ......................................................................................................... 18 
5.4.1 Conjunto de ensayo ........................................................................................................ 18 
5.4.2 Procedimiento de ensayo ............................................................................................ 18 
5.4.3 Resultados de ensayo .................................................................................................... 19 
5.5 Secuencia de ensayo ...................................................................................................... 19 

6 Evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones. EVCP ........ 19 
6.1 Generalidades .................................................................................................................. 19 
6.2 Ensayos de tipo ................................................................................................................ 19 
6.2.1 Generalidades .................................................................................................................. 19 



EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 16475-6 

6.2.2 Muestras, ensayos y criterios de conformidad .................................................... 20 
6.2.3 Informes de ensayo ........................................................................................................ 21 
6.2.4 Resultados compartidos por un tercero ................................................................ 21 
6.2.5 Determinación en cascada de los resultados del producto tipo .................... 22 
6.3 Control de producción en fábrica (CPF) ................................................................. 23 
6.3.1 Generalidades .................................................................................................................. 23 
6.3.2 Requisitos .......................................................................................................................... 24 
6.3.3 Requisitos específicos del producto ........................................................................ 26 
6.3.4 Inspección inicial de la fábrica y del CPF ............................................................... 27 
6.3.5 Vigilancia permanente del CPF .................................................................................. 28 
6.3.6 Procedimiento para las modificaciones ................................................................. 28 
6.3.7 Componentes por unidad, productos previos a la fabricación (por 

ejemplo, prototipos) y componentes fabricados en cantidades muy 
pequeñas............................................................................................................................ 28 

7 Clasificación y designación ......................................................................................... 29 
7.1 Generalidades .................................................................................................................. 29 
7.2 Clases de temperatura y temperatura de ensayo ............................................... 30 
7.3 Clase de estanquidad al gas ........................................................................................ 30 
7.4 Clase de resistencia a la condensado ...................................................................... 31 
7.5 Resistencia a la corrosión ............................................................................................ 31 
7.6 Resistencia al fuego de hollín y distancia al material combustible .............. 31 

8 Marcado, etiquetado y embalaje ............................................................................... 31 
8.1 Componente de acceso ................................................................................................. 31 
8.2 Embalaje ............................................................................................................................ 31 
8.3 Información del producto-Instrucciones del fabricante .................................. 31 

Anexo A (Normativo) Elección del tamaño para el ensayo de tipo y el 
muestro ............................................................................................ 33 

Anexo B (Normativo) Muestreo para el control de producción en fábrica ......... 34 
B.1 Planes de muestreo........................................................................................................ 34 
B.2 Niveles y procedimientos de inspección ................................................................ 35 

Anexo C (Normativo) Control de producción en fábrica ........................................... 36 
C.1 Generalidades .................................................................................................................. 36 
C.2 Materiales incluyendo revestimientos ................................................................... 36 
C.3 Cierres herméticos y sellantes ................................................................................... 36 
C.4 Controles de fabricación .............................................................................................. 36 

Anexo D (Informativo) Secuencia de ensayo recomendada ........................................ 38 

Anexo E (Informativo) Cálculo de la resistencia térmica ............................................ 39 

Bibliografía ........................................................................................................................................ 40 
  



EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE-EN 16475-6 

1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica los requisitos y métodos de ensayo de componentes de acceso que 
comprenden un marco y una o más puertas que proporcionan el acceso al conducto de una chimenea 
con fines de inspección o limpieza. 
 
Esta norma no cubre componentes de acceso para una temperatura nominal de trabajo superior a 
450 °C, una presión positiva y para instalaciones en condiciones húmedas. 
 
Este documento se limita a componentes de acceso con una abertura de puerta con una anchura 
máxima de 450 mm y una altura máxima de 600 mm. 
 
Los productos no ventilados libremente se excluyen de este documento. 
 
Este documento asimismo especifica los requisitos de marcado, las instrucciones del fabricante, la 
información del producto y la información sobre la EVCP (Evaluación y Verificación de la Constancia 
de las Prestaciones). 
 
Este documento no cubre componentes de acceso ya ensayados junto con chimeneas modulares u 
otros componentes de chimenea, por ejemplo, conductos interiores. 
 
 

2 Normas para consulta 

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta 
indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
EN 1443, Chimeneas. Requisitos generales. 
 
EN 1561, Fundición. Fundición gris. 
 
EN 1563, Fundición. Fundición de grafito esferoidal. 
 
EN 1856-1, Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares. 
 
EN 1857, Chimeneas. Componentes. Conductos interiores de hormigón. 
 
EN 10088-1, Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables. 
 
EN 10131, Productos planos de acero laminados en frío, no recubiertos o recubiertos electrolíticamente 
de cinc o cinc-níquel, de acero de bajo contenido en carbono y de acero de alto límite elástico para 
conformado en frío. Tolerancias dimensionales y de forma. 
 
EN 13063-1, Chimeneas. Chimeneas con conductos interiores de arcilla o cerámicos. Parte 1: Requisitos y 
métodos de ensayo para la resistencia al fuego de hollín. 
 
EN 13216-1, Chimeneas. Métodos de ensayo para chimeneas. Parte 1: Métodos de ensayo generales. 
 
EN 13501-1, Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de 
construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos 
de reacción al fuego. 
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EN 14297, Chimeneas. Método de ensayo para la determinación de la resistencia al hielo-deshielo de los 
productos de chimenea. 
 
ISO 2859-1, Procedimientos de muestreo para la inspección por atributos. Parte 1: Planes de muestreo 
para las inspecciones lote por lote, tabulados según el límite de calidad de aceptación (LCA). 
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