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1 Objeto y campo de aplicación 

La serie de Normas EN 1264 establecen pautas para los sistemas de calefacción y refrigeración 
integrados en superficies instalados en edificios, residenciales y no residenciales (por ejemplo, 
edificios de oficinas, públicos, comerciales e industriales) y se centra en sistemas instalados con fines 
de confort térmico. 
 
La serie de Normas EN 1264 establece pautas para los sistemas de calefacción y refrigeración de 
circulación de agua integrados en las superficies del recinto de la sala se va a calentar o enfriar. 
También especifica el uso de otros fluidos caloportadores diferentes al agua, según corresponda. 
 
La serie de Normas EN 1264 especifican las características del producto normalizado mediante el cálculo 
y ensayo de la potencia térmica de calefacción para las especificaciones técnicas y certificación. Para el 
diseño, construcción y funcionamiento de estos sistemas, véase la Norma EN 1264-3 y la Norma 
EN 1264-4 para los tipos A, B, C, D, H, I y J. Para los tipos E, F y G, véanse la serie de Normas 
EN ISO 11855. 
 
Los sistemas especificados en la serie de Normas EN 1264 están fijados a la base estructural de las 
superficies del cerramiento del edificio, montado directamente o con soportes de fijación. La serie de 
Normas EN 1264 no especifican los sistemas de techo montados en un techo suspendido con una 
cámara de aire abierta diseñada entre el sistema y la estructura del edificio que permite la circulación 
del aire inducida térmicamente. La potencia térmica de estos sistemas puede determinarse de acuerdo 
con la serie de Normas EN 14037 y la Norma EN 14240. 
 
La Norma EN 1264-1 especifica los tipos de sistemas y características de los sistemas de calefacción y 
refrigeración de circulación de agua integrados en superficies. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
EN 1264-2:2021, Sistemas de calefacción y refrigeración de circulación de agua integrados en 
superficies. Parte 2: Suelo radiante: Métodos para la determinación de la emisión térmica de los suelos 
radiantes por cálculo y ensayo. 
 
EN 1264-4:2021, Sistemas de calefacción y refrigeración de circulación de agua integrados en 
superficies. Parte 4: Instalación. 
 
EN 1264-5:2021, Sistemas de calefacción y refrigeración de circulación de agua integrados en 
superficies. Parte 5: Determinación de la potencia térmica de suelos y techos para calefacción y para 
suelos, paredes y techos para refrigeración. 
 
EN ISO 11855 (todas las partes), Diseño ambiental en edificios. Diseño, dimensionamiento, instalación y 
control de sistemas de calefacción radiante y de refrigeración integrados en superficies. 
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