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Sistemas electrénicos para viviendas y edificios (HBES) y sistemas de
automatizacion y control de edificios (BACS)

Parte 4: Requisitos generales de seguridad funcional para productos destinados a
integrarse en HBES y BACS

Home and building electronic systems (HBES) and building automation and control systems (BACS).
Part 4: General functional safety requirements for products intended to be integrated in HBES and
BACS.

Systémes électroniques pour les foyers domestiques et les bdtiments (HBED) et systémes de gestion
technique du batiment (SGTB). Partie 4: Exigences générales de sécurité fonctionnelle pour les
produits destinés a étre intégrés dans les HBES et SGTB.

Esta norma es la versién oficial, en espafiol, de la Norma Europea EN IEC 63044-4:2021,
que a su vez adopta la Norma Internacional IEC 63044-4:2021.
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1 Objeto y campo de aplicacion

Esta parte de la EN [EC 63044 proporciona los requisitos de seguridad funcional para HBES/BACS.

Ademas, define los requisitos de seguridad funcional para la interfaz de los equipos destinados a
conectarse a una red HBES/BACS. No se aplica a las interfaces con otras redes.

NOTA 1 Un ejemplo de otra red es una red TIC dedicada cubierta por la Norma IEC 62949.

Este documento no proporciona requisitos de seguridad funcional para los sistemas relacionados con
la seguridad.

NOTA 2 En el anexo C se dan ejemplos de aplicaciones HBES/BACS no relacionadas con la seguridad.

Este documento no proporciona requisitos sobre la proteccién y seguridad de los datos.

2 Normas para consulta

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la
edicion citada. Para las referencias sin fecha se aplica la ultima ediciéon (incluida cualquier
modificacion de esta).

IEC 60364 (todas las partes), Instalaciones eléctricas de baja tension.

IEC 63044-3:2017, Requisitos generales para sistemas electrénicos para viviendas y edificios (HBES) y
sistemas de automatizacion y control de edificios (BACS). Parte 3: Requisitos de seguridad eléctrica.

IEC 63044-5 (todas las partes), Sistemas electronicos para viviendas y edificios (HBES) y sistemas de
automatizacion y control de edificios (BACS).

IEC 61508 (todas las partes), Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrénicos/electrénicos
programables relacionados con la seguridad.

IEC 61709:2017, Componentes electrénicos. Fiabilidad. Condiciones de referencia para tasas de fallo y
modelos de conversion en funcién de los esfuerzos.
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