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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica los requisitos y los métodos de ensayo de los componentes de sistemas de 
extinción por aerosoles condensados. 
 
Este documento cubre el uso de sistemas de extinción por aerosoles condensados para aplicaciones de 
inundación total. 
 
Este documento no se aplica a sistemas de supresión de explosiones. 
 
Este documento no cubre todos los requisitos legales. En algunos países se aplican reglamentaciones 
nacionales específicas que prevalecen sobre este documento. Se recomienda a los usuarios de este 
documento que consulten a las autoridades nacionales competentes la aplicabilidad o no del mismo. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación 
de esta). 
 
EN 2, Clases de fuego. 
 
EN 15276-2, Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción por aerosoles condensados. 
Parte 2: Diseño, instalación y mantenimiento. 
 
EN 60068-2-6:2008, Ensayos ambientales. Parte 2-6: Ensayos. Ensayo Fc: Vibración (sinusoidal) 
(IEC 60068-2-6:2007). 
 
EN 60068-2-30:2005, Ensayos ambientales. Parte 2-30: Ensayos. Ensayo Db: Ensayo cíclico de calor 
húmedo (ciclo de 12 h + 12 h) (IEC 60068-2-30:2005). 
 
ISO 5660-1, Reaction-to-fire tests. Heat release, smoke production and mass loss rate. Part 1: Heat release 
rate (cone calorimeter method) and smoke production rate (dynamic measurement). 
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