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0.1 Objeto y campo de aplicación 

Esta Parte 1 de la Norma IEC 60598 especifica los requisitos generales para las luminarias que 
incorporan fuentes de luz eléctrica para su funcionamiento con tensiones de alimentación de hasta 
1 000 V. Los requisitos y los ensayos correspondientes que esta norma considera son: clasificación, 
marcado, construcción mecánica, construcción eléctrica y seguridad fotobiológica. 
 
Cada sección de esta Parte 1 se lee conjuntamente con esta sección 0 y con otras secciones pertinentes 
a las que se haga referencia. 
 
Cada parte de la Norma IEC 60598-2 detalla los requisitos aplicables a un tipo particular de luminaria 
o grupo de luminarias en tensiones de alimentación no superiores a 1 000 V. Estas partes se publican 
por separado para facilitar su revisión y se añadirán secciones adicionales a medida que sea necesaria 
su aparición.  
 
La presentación de los datos fotométricos de las luminarias está siendo estudiada por la Comisión 
Internacional de Iluminación (CIE) y por tanto, estos datos no se incluyen en esta Parte 1. 
 
Se incluyen en esta Parte 1 los requisitos para las luminarias que incorporen arrancadores con 
impulsos de tensión que tengan valores de cresta nominales que no sobrepasen los indicados en la 
tabla 11.2. Estos requisitos son aplicables a las luminarias con arrancadores incorporados en los 
balastos, así como a las luminarias cuyos arrancadores estén separados de los balastos. Están en 
consideración los requisitos para las luminarias cuyos arrancadores estén incorporados en las 
lámparas.  
 
En esta Parte 1 se incluyen los requisitos para las semiluminarias.  
 
En general, esta Parte 1 aborda los requisitos de seguridad de las luminarias. El objeto de esta Parte 1 
es proporcionar un conjunto de requisitos y ensayos generalmente considerados como aplicables a la 
mayor parte de los tipos de luminarias y susceptibles de ser prescritos en las especificaciones 
particulares de la Norma IEC 60598-2. Por lo tanto, esta Parte 1 no se considera una especificación en 
sí misma para cualquier tipo de luminaria, sino que sus disposiciones únicamente se aplican a tipos 
particulares de luminarias en la medida determinada por la parte correspondiente de la Norma 
IEC 60598-2.  
 
Las partes de la Norma IEC 60598-2, cuando hacen referencia a alguna de las secciones de la Parte 1, 
definen el límite hasta el que esta sección es aplicable y el orden en el que deben efectuarse los 
ensayos. Así mismo, estas secciones incluyen, de ser necesarios, requisitos complementarios. 
 
El orden en que se numeran las secciones de la Parte 1 no tiene ningún significado particular, ya que el 
orden en el que se aplican sus disposiciones está determinado para cada tipo o grupo de luminarias, en 
la parte adecuada de la Norma IEC 60598-2. Todas las partes de la Norma IEC 60598-2 son 
independientes y, por consiguiente, no contienen ninguna referencia a otras partes de la Norma 
IEC 60598-2. 
 
Cuando los requisitos de una de las secciones de la Parte 1 se citan en las partes de la Norma 
IEC 60598-2 por medio de la frase "Los requisitos de la sección ... de la Norma IEC 60598-1 son 
aplicables", esto significa que todos los requisitos de esta sección de la Parte 1 son aplicables, excepto 
aquellos que son claramente inaplicables al tipo particular de luminaria cubierta por esa parte de la 
Norma IEC 60598-2. 
 
En el caso de luminarias para atmósferas explosivas especificadas en la Norma IEC 60079, los 
requisitos de la Norma IEC 60598 (seleccionando la Parte 2 apropiada) se aplican además de los 
requisitos de la Norma IEC 60079. En caso de incompatibilidad entre la Norma IEC 60598 y la Norma 
IEC 60079, los requisitos de la Norma IEC 60079 tendrán prioridad. 
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Las mejoras en la seguridad para tener en cuenta la tecnología de vanguardia se incorporan en las 
normas de forma continua mediante revisiones y modificaciones. Los organismos regionales de 
normalización pueden incluir enunciados en sus normas derivadas para cubrir los productos que han 
cumplido con el documento precedente, según lo demostrado por el fabricante o el organismo de 
normalización. El enunciado puede requerir que, para dichos productos, se pueda continuar aplicando 
la norma anterior en su fabricación, hasta una determinada fecha, a partir de la cual se debe aplicar la 
nueva norma. 
 
 

0.2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
IEC 60061 (todas las partes), Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la 
intercambiabilidad y de la seguridad (disponible en http://std.iec.ch/iec60061). 
 
IEC 60061-2, Casquillos y portalámparas, junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y 
de la seguridad. Parte 2: Portalámparas (disponible en http://std.iec.ch/iec60061). 
 
IEC 60061-3, Casquillos y portalámparas junto con los calibres para el control de la intercambiabilidad y 
de la seguridad. Parte 3: Calibres (disponible en http://std.iec.ch/iec60061). 
 
IEC 60065:2014, Aparatos de audio, vídeo y aparatos electrónicos análogos. Requisitos de seguridad. 
 
IEC 60068-2-6:2007, Aparatos de audio, vídeo y aparatos electrónicos análogos. Requisitos de seguridad. 
 
IEC 60068-2-14:2009, Ensayos ambientales. Parte 2-14: Ensayos. Ensayo N: Variación de la temperatura. 
 
IEC 60068-2-31:2008, Ensayos ambientales. Parte 2-31: Ensayos. Ensayo Ec: Choques debidos a manejo 
brusco, ensayo destinado principalmente a equipos. 
 
IEC 60068-2-75, Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo Eh: Ensayos de martillos. 
 
IEC TR 60083, Plugs and socket-outlets for domestic and similar general use standardized in member 
countries of IEC. 
 
IEC 60085, Aislamiento eléctrico. Evaluación y designación térmica. 
 
IEC 60112:2003, Método de determinación de los índices de resistencia y de prueba a la formación de 
caminos conductores de los materiales aislantes sólidos. 
 
IEC 60155, Arrancadores de encendido para lámparas fluorescentes (cebadores). 
 
IEC 60227 (todas las partes), Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o 
iguales a 450/750 V. 
 
IEC 60238:2016, Portalámparas con rosca Edison. 
 
IEC 60245 (todas las partes), Rubber insulated cables. Rated voltages up to and including 450/750 V. 
 
IEC 60320 (todas las partes), Conectores para usos domésticos y usos generales análogos. 
 
IEC 60360, Método normalizado para la medida del calentamiento del casquillo de lámparas.  
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IEC 60384-14, Condensadores fijos para uso en equipos electrónicos. Parte 14: Especificación intermedia: 
Condensadores fijos para supresión de interferencias electromagnéticas y conexión a la red de 
alimentación. 
 
IEC 60417, Símbolos gráficos a utilizar sobre los equipos (disponible en http://www.graphical-
symbols.info/equipment). 
 
IEC 60432-1:1999, Lámparas de incandescencia. Requisitos de seguridad. Parte 1: Lámparas de 
filamento de volframio para uso doméstico y alumbrado general similar. 
IEC 60432-1:1999/AMD1:2005 
IEC 60432-1:1999/AMD2:2011 
 
IEC 60432-2:1999, Lámparas de incandescencia. Requisitos de seguridad. Parte 2: Lámparas halógenas 
de volframio para uso doméstico y alumbrado general similar. 
IEC 60432-2:1999/AMD1:2005 
IEC 60432-2:1999/AMD2:2012 
 
IEC 60529, Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP). 
 
IEC 60570:2003, Sistemas de alimentación eléctrica por carril para luminarias. 
IEC 60570:2003/AMD1:2017 
IEC 60570:2003/AMD2:2019 
 
IEC 60598-2 (todas las partes), Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. 
 
IEC 60598-2-4:2017, Luminarias. Parte 2: Requisitos particulares. Sección 4: Luminarias portátiles de 
uso general. 
 
IEC 60603 (todas las partes), Conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para uso con tarjetas 
impresas. 
 
IEC 60662, Lámparas de vapor de sodio a alta presión. Requisitos de funcionamiento. 
 
IEC 60664-4:2005, Coordinación de aislamiento de los equipos en los sistemas (redes) de baja tensión. 
Parte 4: Consideración de los esfuerzos de tensión a alta frecuencia. 
 
IEC 60684 (todas las partes), Fundas flexibles aislantes. 
 
IEC 60695-2-11, Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-11: Método de ensayo del hilo 
incandescente. Ensayo de inflamabilidad para productos terminados. 
 
IEC 60695-11-5, Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 11-5: Llamas de ensayo. Método de 
ensayo de la llama de aguja. Aparatos, disposición del ensayo de verificación y guía. 
 
IEC 60989, Separating transformers, autotransformers, variable transformers and reactors. 
 
IEC 60990, Métodos de medición de la corriente de contacto y de la corriente en el conductor de 
protección. 
 
IEC 60998-2-1, Dispositivos de conexión para circuitos de baja tensión para usos domésticos y análogos. 
Parte 2-1: Requisitos particulares para dispositivos de conexión independientes con órganos de apriete 
con tornillo. 
 
IEC 60998-2-2, Dispositivos de conexión para circuitos de baja tensión para usos domésticos y análogos. 
Parte 2-2: Requisitos particulares para dispositivos de conexión independientes con órganos de apriete 
sin tornillo.  
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IEC 61032:1997, Protección de personas y materiales proporcionada por las envolventes. Calibres de 
ensayo para la verificación. 
 
IEC 61058-1:2000, Interruptores para aparatos. Parte 1: Requisitos generales. 1) 
 
IEC 61167, Lámparas de halogenuros metálicos. Especificaciones de funcionamiento. 
 
IEC 61249 (todas las partes), Materiales para placas impresas y otras estructuras de interconexión. 
 
IEC 61347 (todas las partes), Dispositivos de control de lámpara. 
 
IEC 61347-1:2015, Dispositivos de control de lámpara. Parte 1: Requisitos generales y requisitos de 
seguridad. 
IEC 61347-1:2015/AMD1:2017 
 
IEC 61347-2-9, Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-9: Requisitos particulares para dispositivos 
de control electromagnéticos para lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes). 
 
IEC 61535:2009, Conectores de instalación previstos para conexión permanente en instalaciones fijas. 2) 
 
IEC 61558 (todas las partes), Seguridad de los transformadores de potencia, fuentes de alimentación, 
bobinas de inductancia y productos análogos. 
 
IEC 61558-1:2005 , Seguridad de los transformadores de potencia, fuentes de alimentación, bobinas de 
inductancia y productos análogos. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 3) 
 
IEC 61558-2-6, Seguridad de los transformadores, bobinas de inductancia, unidades de alimentación y 
productos análogos para tensiones de alimentación hasta 1 100 V. Parte 2-6: Requisitos particulares y 
ensayos para transformadores de seguridad y unidades de alimentación que incorporan transformadores 
de seguridad. 
 
IEC 61643-11, Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias de baja tensión. Parte 11: 
Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias conectados a sistemas eléctricos de baja 
tensión. Requisitos y métodos de ensayo. 
 
IEC 61984:2008, Conectores. Requisitos de seguridad y ensayos. 
 
IEC 62368-3:2017, Equipos de audio y vídeo, de tecnología de la información y la comunicación. 
Seguridad. Parte 3: Transferencia de energía de corriente continua a través de cables o puertos de 
comunicación. 
 
IEC 62493:2015, Evaluación de los equipos de alumbrado en relación a la exposición humana a los 
campos electromagnéticos. 
 
IEC 62680 (todas las partes), Interfaces Bus Serie Universal (USB) para datos y potencia. 
 
IEC TR 62778, Application of IEC 62471 for the assessment of blue light hazard to light sources and 
luminaires. 
 
IEC 80416-1, Principios básicos para los símbolos gráficos utilizables en los equipos. Parte 1: Creación de 
símbolos gráficos para registro. 

 
1) Anulada. 

2) Anulada. 

3) Anulada. 
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