
Norma Española 

UNE 192013 
Junio 2022 

 

Procedimiento para la inspección reglamentaria 

Instalaciones frigoríficas 

 

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico 
CTN 192 Inspección reglamentaria, cuya secretaría 
desempeña UNE.  
 
 
  

 

Asociación Española 
de Normalización 
Génova, 6 - 28004 Madrid 
915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE 192013 



UNE 192013 
 
Procedimiento para la inspección reglamentaria 
Instalaciones frigoríficas 

Procedure for regulatory inspection. Refrigeration installations. 

Procédure d'inspection réglementaire. Installations de réfrigération. 

 
 
 
 

Las observaciones a este documento han de dirigirse a: 
 

Asociación Española de Normalización 
Génova, 6 
28004 MADRID-España 
Tel.: 915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 
 
 
© UNE 2022 
Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE. 
Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE. 

EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE 192013 



EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE 192013 

Índice 

0 Introducción ........................................................................................................................ 4 

1 Objeto y campo de aplicación ........................................................................................ 4 
1.1 Objeto ..................................................................................................................................... 4 
1.2 Campo de aplicación ......................................................................................................... 4 

2 Términos y definiciones .................................................................................................. 5 

3 Periodicidad de las inspecciones ................................................................................. 9 

4 Metodología de actuación ............................................................................................... 9 
4.1 Sistemática de la inspección ....................................................................................... 10 

5 Medios necesarios .......................................................................................................... 26 

6 Medidas de seguridad ................................................................................................... 27 

7 Cualificación del personal ........................................................................................... 27 

8 Responsabilidades de los inspectores .................................................................... 27 

9 Criterios de evaluación ................................................................................................. 27 

10 Resultado de la inspección .......................................................................................... 28 

11 Comprobación de subsanación de defectos .......................................................... 29 

12 Acta de inspección .......................................................................................................... 29 

13 Bibliografía ....................................................................................................................... 29 

Anexo A (Normativo) Formato de acta de inspección ................................................ 31 

Anexo B (Normativo) Formato de tabla con la relación de deficiencias 
detectadas en la Inspección Periódica .................................. 33 

Anexo C (Normativo) Listado de verificación de la inspección periódica ........... 34 

Anexo D (Normativo) Listado de verificación cámaras u otros espacios a 
acondicionar de la inspección periódica .............................. 43 

Anexo E (Normativo) Control de espesores de equipos y tuberías ....................... 44 
  



EXTRACTO DEL DOCUMENTO UNE 192013 

1 Objeto y campo de aplicación 

1.1 Objeto 

El objeto de esta norma es definir la metodología a aplicar por el organismo de control habilitado en el 
ámbito de las instalaciones frigoríficas para la realización de trabajos de inspección y/o pruebas 
reglamentarias correspondientes a las instalaciones frigoríficas reguladas mediante el Real Decreto 
552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para instalaciones 
Frigoríficas (en adelante RSIF), y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (en adelante IF). 
 
NOTA La sistemática a aplicar en las revisiones reglamentarias llevadas a cabo por las empresas frigoristas habilitadas en el 

nivel correspondiente de la instalación, o aquellas automantenedoras que intervengan en sus propias instalaciones, 
queda definida por la Norma UNE 86013. 

1.2 Campo de aplicación 

Esta norma se aplica a las inspecciones reglamentarias periódicas en instalaciones frigoríficas 
reguladas mediante el Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el RSIF. 
 
Se entiende que está dentro del campo de aplicación de esta norma el circuito primario y los sistemas 
de refrigeración directa dentro del campo de aplicación del Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
Edificios (en adelante RITE). 
 
La inspección de una instalación frigorífica debe comprender la verificación de todos los sistemas que 
la componen independientemente de su fecha de ejecución. A efectos de establecer la periodicidad de 
las inspecciones se considera como fecha de primera puesta en servicio de la instalación la 
correspondiente a la del primer sistema. 
 
Para cada una de las modificaciones y/o ampliaciones se debe considerar las exigencias técnicas en 
base al reglamento bajo el que fueron ejecutadas. 
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