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UNE-EN 17127 
 
Puntos de suministro de hidrógeno al aire libre que dispensan hidrógeno gaseoso e 
incorporan protocolos de llenado 

Outdoor hydrogen refuelling points dispensing gaseous hydrogen and incorporating filling protocols. 

Points de ravitaillement en hydrogène en extérieur distribuant de l'hydrogène gazeux et intégrant des 
protocoles de remplissage. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 17127:2020. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 17127:2020 (ratificada por la Asociación 
Española de Normalización). 
 

Las observaciones a este documento han de dirigirse a: 
 

Asociación Española de Normalización 
Génova, 6 
28004 MADRID-España 
Tel.: 915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento define los requisitos mínimos para garantizar la interoperabilidad de los puntos de 
suministro de hidrógeno, incluyendo los protocolos de llenado que dispensan hidrógeno gaseoso a 
vehículos de carretera (por ejemplo, vehículos eléctricos de pila de combustible) que cumplen con la 
legislación aplicable a estos vehículos. 
 
No se incluyen en este documento los requisitos de seguridad y rendimiento para toda la estación de 
servicio de hidrógeno, abordados de acuerdo con la legislación europea y nocional. 
 
NOTA En la Norma ISO 19880-1:2020 se proporcionan las recomendaciones para las consideraciones de estaciones de servicio 

de hidrógeno. 

 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación 
de esta). 
 
EN 17124, Hidrógeno como combustible. Especificación de producto y aseguramiento de la calidad. 
Aplicaciones que utilizan las pilas de combustible de membrana de intercambio de protones (PEM) para 
vehículos de carretera. 
 
EN ISO 17268, Dispositivos de conexión para el reabastecimiento de hidrógeno gaseoso a los vehículos 
terrestres. 
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