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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica los requisitos de durabilidad, fiabilidad y seguridad de los sistemas solares 
térmicos de calentamiento prefabricados. También incluye los pasos para la evaluación de 
conformidad de estos requisitos (véase el anexo A). El concepto de familias de instalaciones está 
incluido, asimismo, en el anexo C. 
 
Los requisitos de este documento se aplican a los sistemas solares prefabricados entendidos como 
productos. No se tiene en consideración su montaje, incluida su integración en cubiertas o fachadas, 
pero sí se recogen los requisitos relativos a la documentación para el instalador y el usuario final 
(véase también 4.6). 
 
Los dispositivos externos de calentamiento de apoyo para la producción de agua caliente situados en 
serie con el sistema prefabricado no se consideran parte integrante del mismo. Tampoco se considera 
que forman parte del equipo las tuberías de agua fría entre la red de suministro y la instalación ni las 
tuberías entre el equipo y el dispositivo externo de calentamiento de apoyo. Las tuberías entre los 
componentes del equipo prefabricado se consideran parte de este. Los intercambiadores de calor o 
tuberías destinadas a la opción “calefacción” (véase el último párrafo de la introducción) no se 
consideran parte integrante del equipo solar prefabricado. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
EN 806-1, Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo humano en el 
interior de edificios. Parte 1: Generalidades. 
 
EN 806-2, Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo humano en el 
interior de edificios. Parte 2: Diseño. 
 
EN 809, Bombas y grupos motobombas para líquidos. Requisitos comunes de seguridad. 
 
EN 1489, Válvulas para la edificación. Válvulas de seguridad. Ensayos y requisitos. 
 
EN 1490, Válvulas para la edificación. Válvulas de alivio de presión y temperatura combinadas. Ensayos y 
requisitos. 
 
EN 1991-1-1, Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-1. Acciones generales. Pesos específicos, 
pesos propios, y sobrecargas de uso en edificios. 
 
EN 1991-1-3:20031), Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-3: Acciones generales. Cargas de 
nieve. 
 
EN 1991-1-4, Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-4: Acciones generales. Acciones de viento. 
 
EN 1993-1-1, Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para 
edificios. 
  

 
1) Modificado por las Normas EN 1991-1-3:2003/AC:2009 y EN 1991-1-3:2003/A1:2015. 
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EN 1999-1-1, Eurocódigo 9: Diseño de estructuras de aluminio. Parte 1-1: Reglas generales. 
 
EN 12897, Abastecimiento de agua. Especificaciones para los calentadores de agua de acumulación por 
calentamiento indirecto sin ventilación (cerrados). 
 
EN 12975-1:2006+A1:2010, Sistemas solares térmicos y componentes. Captadores solares. Parte 1: 
Requisitos generales. 
 
EN 12976-2:2019, Sistemas solares térmicos y componentes. Sistemas prefabricados. Parte 2: Métodos de 
ensayo. 
 
EN 12977-3, Sistemas solares térmicos y sus componentes. Instalaciones a medida. Parte 3: Métodos de 
ensayo del rendimiento de los acumuladores de agua de calentamiento solar. 
 
EN 15092, Válvulas para la edificación. Válvulas mezcladoras de suministro de agua caliente en línea. 
Ensayos y requisitos. 
 
EN 16297-1, Bombas. Bombas rotodinámicas. Circuladores sin prensaestopas. Parte 1: Requisitos 
generales y procedimientos de ensayos y de cálculo del índice de eficiencia energética (IEE). 
 
CEN/TR 16355, Recomendaciones para la prevención del crecimiento de la legionela en las instalaciones 
de distribución de agua de consumo humano en el interior de los edificios. 
 
EN 16644, Bombas. Bombas rotodinámicas. Circuladores sin prensaestopas de potencia nominal no 
superior a 200 W destinadas a instalaciones de calefacción y de agua caliente sanitaria doméstica. 
Código del ensayo de ruido (vibro-acústico) para medir el ruido estructural e hidráulico. 
 
EN 60335-1, Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 1: Requisitos generales 
(IEC 60335 1). 
 
EN 60335-2 (todas las partes), Aparatos electrodomésticos y análogos. Seguridad. Parte 2-2: Requisitos 
particulares para aspiradores y aparatos de limpieza por aspiración de agua (IEC 60335-2 series). 
 
EN ISO 9488:1999, Energía solar. Vocabulario (ISO 9488:1999). 
 
EN ISO 9806, Energía solar. Captadores solares térmicos. Métodos de ensayo (ISO 9806). 
 
ISO 9459-5, Solar heating. Domestic water heating systems. Part 5: System performance characterization 
by means of whole-system tests and computer simulation. 
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