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1 Objeto y campo de aplicación 

Esta parte de la Norma IEC 60320 establece los requisitos generales para los conectores bipolares y 
bipolares con contacto de tierra y para la conexión de dispositivos eléctricos para usos domésticos y 
análogos a la alimentación eléctrica. 
 
Este documento es también válido para bases de conector/bases hembra de conector integrados o 
incorporados en aparatos.  
 
La tensión asignada no es superior a 250 V (corriente alterna) y la corriente asignada no es superior a 
16 A. 
 
Los conectores que cumplan con este documento son adecuados para su utilización normal a 
temperaturas ambientes que no sobrepasen habitualmente los +40 °C, pero que su media en un 
periodo de 24 h no sobrepase los +35 °C, con un límite inferior de la temperatura ambiente de -5 °C. 
 
El anexo E establece los requisitos de ensayo para reducir la corriente de funcionamiento de un 
accesorio cuando se utiliza a temperaturas ambiente superiores a +35 °C hasta +90 °C inclusive. 
 
Los conectores no son adecuados para: 
 
– utilizarse en lugar de sistemas de clavijas y bases de toma de corriente según la Norma 

IEC 60884-1; 
 
– utilizarse en lugar de dispositivos de conexión para luminarias (DCL) según la Norma IEC 61995 o 

conectores para luminarias (LSC); 
 
– utilizarse en lugar de conectores de instalación según la Norma IEC 61535. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier 
modificación de esta). 
 
IEC 60068-2-31, Ensayos ambientales. Parte 2-31: Ensayos. Ensayo Ec: Choques debidos a manejo brusco, 
ensayo destinado principalmente a equipos. 
 
IEC 60068-2-60, Ensayos ambientales. Parte 2-60: Ensayos. Ensayo Ke: Ensayo de corrosión en una 
corriente de mezcla de gases. 
 
IEC 60068-2-75, Ensayos ambientales. Parte 2: Ensayos. Ensayo Eh: Ensayos de martillos. 
 
IEC 60112:2020, Método de determinación de los índices de resistencia y de prueba a la formación de 
caminos conductores de los materiales aislantes sólidos. 
 
IEC 60227 (todas las partes), Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas inferiores o 
iguales a 450/750 V. 
 
IEC 60245 (todas las partes), Cables eléctricos de baja tensión. Cables de tensión asignada inferior o 
igual a 450/750 V (Uo/U). 
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IEC 60320-3:2014, Conectores para usos domésticos y usos generales análogos. Parte 3: Hojas de norma 
y calibres. 
IEC 60320-3:2014/AMD1:2018 
 
IEC 60417, Símbolos gráficos a utilizar sobre los equipos (disponible en: http://www.graphical-
symbols.info/equipment). 
 
IEC 60664-1:2020, Coordinación de aislamiento de los equipos en los sistemas (redes) de baja tensión. 
Parte 1: Principios, requisitos y ensayos. 
 
IEC 60695‐2‐11:2014, Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 2-11: Método de ensayo del hilo 
incandescente. Ensayo de inflamabilidad para productos terminados. 
 
IEC 60695‐10‐2:2014, Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 10-2: Calor anormal. Ensayo de la 
bola. 
 
IEC 60730-2-11:2019, Dispositivos de control eléctrico automático. Parte 2-11: Requisitos particulares 
para reguladores de energía. 
 
IEC 60999-1:1999, Dispositivos de conexión. Conductores eléctricos de cobre. Requisitos de seguridad 
para elementos de apriete con tornillo y sin tornillo. Parte 1: Requisitos generales y particulares para los 
elementos de apriete para los conductores de 0,2 mm² a 35 mm² (inclusive). 
 
IEC 61032:1997, Protección de personas y materiales proporcionada por las envolventes. Calibres de 
ensayo para la verificación. 
 
IEC 61058 (todas las partes), Interruptores para aparatos. 
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