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UNE-EN 17432 
 
Equipos compactos de refrigeración para cámaras frigoríficas 
Clasificación, ensayo de prestaciones y consumo energético 

Packaged refrigerating units for walk-in cold rooms. Classification, performance and energy 
consumption testing. 

Groupes frigorifiques prêts à monter pour chambres froides. Classification, performance et essai de 
consommation d'énergie. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 17432:2021. 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento especifica los criterios de clasificación, las condiciones y los procedimientos de ensayo 
para comprobar/analizar las prestaciones de los equipos compactos de refrigeración para aplicaciones 
de cámaras frigoríficas fijas. Esto comprende los equipos sin conductos para aplicaciones de 
almacenamiento frigorífico a media temperatura (MT) y baja temperatura (BT) compactos o partidos, 
equipados con compresores accionados eléctricamente, que funcionan según el ciclo de compresión de 
vapor. 
 
 

2 Normas para consulta 

No hay normas para consulta en este documento. 
 


	Norma Española
	UNE-EN 17432
	1 Objeto y campo de aplicación
	2 Normas para consulta

