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UNE-EN ISO 29462 
 
Ensayos in situ para la medición de la eficacia de filtración de los dispositivos y sistemas 
de ventilación general según el tamaño de partícula y la pérdida de carga 
(ISO 29462:2022) 

Field testing of general ventilation filtration devices and systems for in situ removal efficiency by particle size 
and resistance to airflow (ISO 29462:2022). 

Essais in situ de filtres et systèmes de ventilation générale pour la mesure de l'efficacité en fonction de la 
taille des particules et de la résistance à l'écoulement de l'air (ISO 29462:2022). 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 29462:2022, que a su 
vez adopta la Norma Internacional ISO 29462:2022. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN ISO 29462:2014. 
 

Las observaciones a este documento han de dirigirse a: 
 

Asociación Española de Normalización 
Génova, 6 
28004 MADRID-España 
Tel.: 915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento describe un procedimiento para la medición del rendimiento de los dispositivos de 
limpieza de aire de la ventilación general en su configuración de utilización final. Las mediciones del 
rendimiento incluyen la eficiencia de filtración mediante el tamaño de la partícula y la pérdida de carga. 
Los procedimientos de ensayo incluyen la definición y el registro del caudal del sistema. 
 
El procedimiento describe un método para contar las partículas en el aire ambiente de 0,3 µm a 5,0 µm 
aguas arriba y aguas abajo del o de los filtros de aire situados en un sistema de tratamiento de aire en 
funcionamiento. El procedimiento describe la reducción de los datos del contador de partículas para 
calcular la eficiencia de filtración en función del tamaño de las partículas. 
 
Ya que las instalaciones de filtrado difieren considerablemente en diseño y en forma, se incluye un 
protocolo para la evaluación de la idoneidad de una posición para la evaluación del filtro y para la 
evaluación del sistema. Cuando las condiciones evaluadas de la posición cumplen los criterios mínimos 
establecidos para la evaluación del sistema, la evaluación del rendimiento del sistema también se puede 
realizar de acuerdo con este procedimiento. 
 
Este documento describe también las especificaciones del rendimiento para el equipo de ensayos y 
define procedimientos para el cálculo y el registro de los resultados. Este documento no está destinada 
a la medición del rendimiento de los filtros portátiles o movibles o para la evaluación de las instalaciones 
de filtrado con una eficiencia de filtración supuesta superior o igual al 99 %, o inferior o igual al 30 % 
cuando se mide a 0,4 µm. 
 
 

2 Normas para consulta 

No hay normas para consulta en este documento. 
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