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UNE-EN 13203-4 
 
Aparatos de uso doméstico que utilizan combustibles gaseosos para la producción de 
agua caliente sanitaria 
Parte 4: Evaluación del consumo energético de los aparatos que utilizan combustibles 
gaseosos que combinan calor y energía (mCHP) que producen agua caliente sanitaria y 
electricidad 

Gas-fired domestic appliances producing hot water. Part 4: Assessment of energy consumption of gas 
combined heat and power appliances (mCHP) producing hot water and electricity. 

Appareils domestiques produisant de l'eau chaude sanitaire utilisant les combustibles gazeux. Partie 4: 
Évaluation de la consommation énergétique des appareils à gaz de production combinée de chaleur et 
d'électricité (mCHP) produisant de l'eau chaude et de l'électricité. 

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 13203-4:2022. 
 
Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 13203-4:2018. 
 

Las observaciones a este documento han de dirigirse a: 
 

Asociación Española de Normalización 
Génova, 6 
28004 MADRID-España 
Tel.: 915 294 900 
info@une.org 
www.une.org 
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1 Objeto y campo de aplicación 

Este documento se aplica a los aparatos de microcogeneración (mCHP) que utilizan combustibles 
gaseosos para la producción de agua caliente sanitaria y de electricidad. La electricidad se genera en un 
proceso unido a la producción de calor útil. 
 
Se aplica a los aparatos mCHP comercializados como unidad individual o como un paquete totalmente 
especificado por el fabricante que tiene: 
 
– un consumo calorífico de gas que no excede los 400 kW; 
 
– una potencia eléctrica que no excede los 50 kW: 
 
– un depósito de agua caliente con capacidad (si existe) que no excede los 2 000 l. 
 
La Norma EN 13203-1:2015 establece en términos cualitativos y cuantitativos, el rendimiento en la 
distribución de agua caliente sanitaria para una variedad de usos. También proporciona un sistema para 
presentar la información al usuario. 
 
Este documento establece un método de evaluación del rendimiento energético de los aparatos mCHP 
que utilizan combustibles gaseosos. Define varios ciclos diarios de extracción para cada uso de agua 
caliente sanitaria, cocina, ducha, baño y combinación de estos, junto con los correspondientes 
procedimientos de ensayo, permitiendo comparar el rendimiento energético de diferentes aparatos que 
utilizan combustibles gaseosos y adaptarlo a las necesidades del consumidor. 
 
Cuando el generador mCHP no suministra agua caliente sanitaria en el periodo de verano, no se aplica 
esta norma. La Norma EN 13203-2:2022 se utiliza para la evaluación del rendimiento de estos generadores. 
 
 

2 Normas para consulta 

En el texto se hace referencia a los siguientes documentos de manera que parte o la totalidad de su 
contenido constituyen requisitos de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la 
edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación 
de esta). 
 
Deben ser conformes con el capítulo 2 de la Norma EN 13203-2:2022, con la siguiente adición: 
 
EN 13203-2:2022, Aparatos de uso doméstico que utilizan combustibles gaseosos para la producción de 
agua caliente sanitaria. Parte 2: Evaluación del consumo energético. 
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